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INTRODUÇÃO 

Definição de termografia infravermelha 
 

ñA termografia infravermelha é a ciência de aquisição e análise de informações térmicas a 
partir de dispositivos de obtenção de imagens sem contato.ò 
 
 
Breve histórico da concessão ATE 
 

A ATE Transmissora de energia foi criada em 2003 e consiste numa linha de transmissão 
com 3 subestações. A linha de transmissão interliga as subestações de Araraquara/SP, 
Assis/SP e Londrina/PR, numa extensão de aproximadamente 370km em 525kVca. 
Desde 2005 a TAESA é proprietária desta concessão sendo responsável pela O&M. 
 
 
Plano de manutenção 
 
Com o objetivo de cumprir com o plano de manutenção anual, em outubro de 2013 foi 
realizada a inspeção termográfica geral na Subestação de Araraquara/SP. 



INSTRUMENTOS 

Câmera Infravermelho 

FLIR T600 ï 15º 

Higrôtermômetro 
Anemômetro 



SE   ARARAQUARA  ï  CONCESSÃO  ATE 

Foco  

da inspeção 

termográfica 



Fig. 1 - Fase Vermelha Fig. 2 - Fase Branca Fig. 3 - Fase Azul 

41,5ºC 
23,1ºC 22,2ºC 

Localização Subestação de Araraquara - SP 

Circuito Linha de Transmissão  Araraquara ï Assis  

Equipamento Inspecionado Seccionadora 9137  

Foco Conector do contato fixo das fases A, B e V 

Diferença de Temperatura 19,3 °C 

Prioridade 5  

Ação Reinspecionar a cada 15 dias e corrigir até 90 dias 

Tabela 1 ï Identificação do Ponto de Anomalia Térmica 

IDENTIFICAÇÃO DO PONTO DE ANOMALIA TÉRMICA 





PTA 

MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PONTO DE ANOMALIA TÉRMICA 



Fig. 5 ï Desmontagem do conector do 

contato fixo 
Fig. 6 ï Constatação de sujeira no 

conector  pontos   

Fig. 7 ï Limpeza do conector  Fig. 8 ï Concetor após limpeza 
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